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Кашаев Н.А.

Карнаухова Ж.В.

Чернышов А.Н.

Горохов Р.Ю.
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l. Общие сведения об электроустановке:
Полное наименован ие РУ-0,4кВ mрансформаmорно й поdсmанцuu ТП- 5 04.

Принадлежность: МУП < Тр оuцксtя элекmрос е mь D -

Адрес: z.MocKBa, z.о.Троuцк, м-н кВ> d. 3l.
Руковоdumель эксплуаmuрующеlо поdразdеленuя, mелефон, adpec: сmаршuй масmер МУП
к Троuцкая эле кmрос еmь > Черньttuов А. Н,, m. 8 (4 9 5 ) 8 5 1 - 0 3 - 5 4.

характеристика электроустановки; сшловое оборуOованuе с]rrонmuровано в закрыmых ячейках

що-70 -4шm.: dBe лuнейные, odHa Улuчное освеIценuе, odHa дВР, u кЗавоdМ220л -7шm.: dBe

ввоdные, чеmыре лuнейньле, оdна секцuонная.
Год ввода в эксплуатацию - 1978 z.
Режим работы оборулования: заzрузка dо 21% оm ноJйuнсl]lьной в зuмнее ВРеJчrя u dо 9о% в леmнее

время.
Установленнм мощность электрооборудования: 2 х 630 кВА.
Техническое состояние электроустановки: уdовлеmворumельное.

2. Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по

техническому освидетельствованию: экслrлуаmацuоннсп dокуменmацuя, dокуlwенmацuя по

провеdенuЮ капumальнОlо u mекуulеaо ремонmов планово-преdупреdumельных рабоm, оrпчеmьt о

провеdенuu uспыmанuй, свеdенuя об аварuях, оmключенltж u uнцudенmах.

3. Группы в соответствии с Программой ТО сеmевое элекmрооборуdованuе срокоJи слуасбы do 45

леm с нормаJльныл,| реuадiом рабоmы.
4. Рекомендация по дalльнейшей экспJryатации в соответствии с индивидуальной

программой по То: сuловое оборуdованuе РУ-0/4кВ тп-504 в mехнuческu асправном

сосmоянlллt, но fпехнолоzuческu усmарапо, не оmвечаеm современньшt mребованаялl mехнuкu
безопасносmч прu экспJ,уаmацuu u не обеспечаваеm HadeяcHozo элекmроснабнсенuя

поmребаmелей.

5. Заrulючение комиссии по допуску к эксплуатации элекпrроусmановка pekoMeHdohaшa к

реконсmрукцаu
6. Срок очередного технического

/,

2025 zod.

Алексеев Е.В.
Ф.и,о.

Кашаев Н.А,
Ф.и.о.

Карнаухова Ж.В.
Ф.и.о.

Чернышов А.Н.
Ф.и.о.

моск

лела по
Главtt

чтсг.трЕЙд

МТУ Ростехнадзора

подIIись

,о.

/Б,

установленным нормативно-технической
()с с

Наименование предприятиrt : МУП <Троицкая элекгросеть>),

ý

*, aa

/,ý
./sX.;

|4|

Алексеев




