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Акт
обследования РУ-0,4кВ ТП-521

от 23 ноября 2020г.
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(Напряжение,кВ)
Место расположения
Дата последнего ремонта
по состоянию на

Председатель

тп-521
10

г. Троицк, Октябрьякий проспект

23 2020г

члены комиссии;

вру кВ

Гл.инжепер

Старший мастер

Старший лиспетчер

IIачальник ПТО

Бухгалтер I кат,

L."-7

Е.В.Алексеев

А.Н. Чернышов

Н.А. Кашаев

Ж.В. Карнаухова

Н.Р.Урмакер
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Гоd BBoda Балансовая
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осmапочная

сп1-1пь опоры (щm) кабель(марка) РУ-1 0кВ l'У1,]кR mр-р кВА

] 2 3 1 j 6 7 8 9 ]0

що-701987

Обследованием устаповлено
Харакmер поврескdенuй

Морально и технически устаревшее оборудование панели ЩО-70, сданное в эксплуатацию в l987 году, уже не

соответствует совресенным техническим требованиям по конструктивному исполнению, надежности и безопасности

При нагрузках ниже номинЕLlьных происходит нагрев контактных соединений рубильников и пинцетов предохранителей.

Из-за больших габаритных размеров отсутствует возможность установки дополнительных панелей для подключение

новых абонентов.
Так же отсутствует возможность устанавливать в панелж трансформатоы тока для работы АСКУЭ

Перечень рабоm по воссmанорвленuю (преdлакенuя

комuссuu)
Перечень маmерашлов dля ремонmа

Наuмен ованuе (марка, muп) Еd.uзлl. Кол-во

1.Выполнить демонтаж панелей ЩО-70 леанели Шо-70 шт 8

2. Выполнить монтаж пеанели шо-70 шт 8

Прuлtечанuя Замена папелей РУ-0,4кВ на панели ЩО-70 повысt|т безопасность обслуживания
оборудоваЕия и увеличит надежность элеrсгроснабженпя потребптелей.

3АЮIЮЧЕНИЕ КоМИССИИ:
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