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Наименование предприrlтиrl : МУП <Троицкая электросеть>, г.Москва, г.о.Троицк.
состав комисспи.
Председатель:

члены комиссии;
Алексеев Е.В.

Кашаев Н.А.

Карнаухова Ж.В.

Чернышов А.Н.

Горохов Р.Ю.
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Главный инженер
МУП кТроицкая электросетьD
Старший диспетчер
МУП <Троицкzц электросеть)
начальник Пто
МУП кТроицкrш электросеть))
Старший мастер
МУП кТроицкiш электросеть)
Генершьный директор
ООО (ТСГ-ТРЕИД)
Представитель
МТУ Ростехнадзора M,zaaa4zzy'F 8

,Щата составления Акта < l0 > июля 2020 г.

l. Общие сведения об электроустановке:
Полное наименоваIIие РУ-6кВ ТП-533.
Принадлежн ость: МУП < Тр о u цкал эл е кrпр о с еmь ).
Адрес: z.MocKBa, z.о.Троuцк, ул. Комсоллtольскuй проезd d. 4-

Руковоdumель экслшуаmuруюtцеео поdразdеленuя, mелфон, adpec: сmаршuй масmер МУП
< Троuцкая эл екmр ос еmь > Черн blul ов Д - Н., m. 8 (4 9 5 ) 8 5 1 -0 3 - 5 4.

характеристика элекlроустановки: Сtдlовое оборуdованuе смонmuровано в закрыlпых ячейках: Ксо-
ЗУМ -4шm.
Сосmав оборуdованttя: ВНП-10/400Д -2шm, РВ-I0/400Д -2шm., ПК-6/50Д -3шm., ПК-6/80Д -3Шm.

Оборуdованuе эксплуаmuруеmся с I 9 3 5 z-

Режим работы оборудования'. заZрузка l 5% номuнальной в зllJчrнее время u I0 о% в леmнее время.

техническое состояние электроустановки., уdовлеmворumельное.

2. Сведения о нормативно-техншIеском обеспечении проводимых работ в рамках Программы по

техническому освидетельствованию:
экслшуаmацuонная dокуменmацuя, dокуменmацuя по провеdенuю капumсиьноzо u mекуlцеео ремонmов,
*о"Ьuо-пр"dупреdumельных рабоm, оmчеmы о провеdенull лtспыmанuй, свеdенuя об аварuж, об

оmключенuм u uнцudенmах.

3. Групшы в соответствии с Программой ТО;
сеmевое элекmрооборуdованuе сроком службы свыше 55 леm с норл4сtльным реuсuмом рабоmы.

4. РекомендациrI по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуrшьной программой по То:
сшповое оборуdованuе РУ-6кВ ТП-5 3 3 :

. прu?оDно кdальнеilшей эксплуаmацаа;
о в mехначескu uсправном сосmоянtltl, но mехнолоZаческu ycmapeJlo, не оmвечаеm

современньrм mребованuя-м mехнuкч безопасносmч прu эксплуаmацuа а не обеспечuваеm

Had eJtc н о zo эл е кmр о с н аб еrc ен ая п о mр е б а mап е й.

5. Заключение комиссии по догryску к экс[Iryатаlши:
элекпrроусmановка рекоменdо в ана к р еко нсmру кцuа.

6. Срок очередцого технического

Председатель комиссии:

члены комиссии:
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ооо (ТсГ-
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Алексеев Е.В.
Ф.и.о.

Кашаев Н.А.
Ф.и.о.

Карнаухова Ж.В.
Ф.и.о.

Чепнышов А.Н.
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