
Паспорт закрытого трансформаторного пункта

Тип К-42-630М2 Инвентарный }lb 0072 _ (Tп _ 504) _ к
Год ввода в эксплуатацию 1978 собственник Муп <троицкая электросеть>

Характеристика строительной части
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Стен кирпич
Длина 13,85 м Пола цемент
Ширина 5,2 м Перекрытий ж/б плиты
Высота 3,95 м .Щверей деревянные,обитыежелезом
Площадь 7|J6 м2 Крыши мягкаJI

Перегородок ж/б плиты

количество
вводов
в_н

Воздушных количество
вводов
н_н

Воздушных
Число
ячеек

,Щля тр-ров 2

Масл. выкл.

Кабельных 4 кабельных l3 ,Щругие 6

Наименование ТП - 504 местонахождение м-н <<R>> л. З1



Характеристика основного оборудования

1. Силовые трансформаторы

2. Ячейки высокого напряжения

3. Ячейки низкого напряжения

Подстанционный номер т-1 т-2 T-l т-2
Заводской Jф 49010 489зб 5282089 48з49
Тип тм тм тм тм
Мощность, кВА 630 630 бз0 630
Напряжение, кВ 10/0.4 10/0.4 10/0.4 l0/0.4

Номинальнilя сила тока, А
н-н 910 9l0 9l0 910
в-н з6.4 з6.4 з6.4 з6.4

ток плавкой вставки
предохранителя, А

н_н
в-н 40 40 40 40

Jф паспорта
Дата изготовления 1 988 1988 01 .01 . 1988

Дата установки 02.08.90 09.10.90 01.04.08 28.05.2019

Дата снятия 01.04,08. 28.05.2019
Причина снятия выход из

строя
выход из

строя

]ф
п/п

Тип Присоединение
Коммутационный

аппарат
Привол Примечание

1 ЗН 1 секции рвз _ 10/400 пр_10
2 ксо _ 366 тп - 505 вн-lб _ 10/200 пр_17
aJ ксо _ 366 Ввод Т-2 внА _ 10/630 пр_10
4 ксо _ 366 рп-37 ф 25 внА _ 10/630 пр_17
5 ксо _ 366 рп-37 ф 13 вн-16 _ 10/200 пр_17
6 ксо _ 366 Ввод T-l внА _ 10/630 пр-10
7 ксо - 366 тп _ 505 ф,14 вн-16 _ 10/200 пр_17
8 ЗН 2 секции рвз - l0/400 пр_10

Ns
пlп

Тип исполнение Коммутационный аппарат Примечание

l Завод Ns 220 ввод Т-1 Р-1000а
2 Завод Ns 220 линеинfUI Р-250а

Завод ]ф 220 секционнаJI вА 55-41/l000A
4 Завод N9 220 ввод T-l ABMlOC-Y3/1000a
5 Завод N9 220 линейная Р - 250/400 а

6 Завод }ф 220 линейная Р-250а
7 Завод J\Ъ 220 линеинiUI Р - 250/400 а

8 що-70- 1-41уз уличное освещение
9 що-70-1-38уз Авр
l0 що-70_1-03уз линейная Р - 250/400 а

ll що-70-1-03уз линеиная Р - 250/400 а
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Эксплуатационные сведения

,Щата .Щанные о повреждениях, ремонтах и чистках Подпись
l0.06.2004 Текущий ремонт ТП по графику ППР
2l -23.03.05 Замена РВ на ВН к Т-1 в яч.Jфб PY-I0KB
24.0з,2005 Замена РВ на ВН к Т-2
17.05.2007 Капитальный ремонт оборудования
18.02.2008 Капитальный ремонт тр-ра Ns2 в связи с вьIходом из строя

Изменение схемы присоединения.
01.04.2008 По н/д }lЪ 23 от 01.04.08. замена вышедшего из строя силового

трансформатора T-l зав.J\Ъ49010 на трансформатор TM-630/l0 зав.

N9 5282089.
07.04.2010 Текущий ремонт по графику ППР (Т-1, Т-2 по н/д Ns25; ячеек J\Ъ 1, 2,

з,4, 5,6,7,8)
01.06.2010 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

контактньIх соединений.
l0.12.20l0 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

KoHTaKTHьD( соединений.
14.01.201l Текущий ремонт трансформаторов по н/д 3

07.06.20l l Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений.

08.12.201l Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений.

04,06,2012 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньIх соединений.

05.06.2012 Текущий ремонт трансформаторов Т-1 и Т-2 по н/л }Ь97
05.12.201,2 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

KoHTaKTHbIx соединений.
Капumальный ремонm по zрафuку ППР:
РУ-]0кВ: вьlключаmелu наzрузкu в яч. М 2, 3, 4, 5, 6, 7; РВ яч. Ns 1,2,

3,4, 5,6,7,8 u uспьlmанuе кабельньtх лuнuй в яч. JФ 2, 4, 5, 7.

Измеренuе сопроmuвленuя конmура заземленuя. Рабоmьt провоduлuсь
по H/d Nр 7I

21.05.20|з РУ-0,4кВ авmомаmuческuе вьtключаmелu яч. Ns 3,4,]0,] l; рубuльнuкu
яч. Jtr 2,3, 4,5,б, 7, 8, I0, ] ]. Рабоmьt вьlполняцuсь по H/d JW 72

27.06.201tз Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений.

19.03.2014 Перетяжка проводов на ВЛИ распоряжение Ns42

02.06.2014 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений.

01 .30.04.1 5 Текущий ремонт трансформатора Nэ2 н/л JФ6]
1-30.06. 15 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

контактньгх соединений.
1-31.12.15 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

контактньIх соединений.
l -30,03, l б Установка ВА взамен АВМ и рубильников в РУ-0,4кВ- демонтаж

АВМ пан, М3, монтаж ВА пан. Ns3

1-з0.04.1б Текущий ремонт трансформаторов J\Ъ 1,2

1-30.06,l б Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактных соединений

|2.12.20lб Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

a
J
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контактньж соединений
12,|2.20|6 Текущий ремонт трансформаторов Т-1 и Т-2 по н/д Jф23l
06.06,2017 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

контактньгх соединений
0|.|2.201'7 Текущий ремонт трансформаторов Т-2 по нlдNр247
0з.12.20|7 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

KoHTaKTHьD( соединений
l 3.03.20 l 8 Текущий ремонт трансформаторов Т-2 по распоряжению ]ф36

21.06.20l8 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений

22.|2.201,8 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHьD( соединений

28.05,20l9 По н/д Jф73 выполнили замену вышедшего из строя (течь масла)
силового трансформатора (Т-2) с зав.]ф48936 и установили
трансформатор ТМ-63 0- 1 0/0,4 с зав. J\b4 8 3 49 (группа соединения
обмоток 

^/Y-0)28-
29.05,2019

капитальный ремонт по графику Ппр:
PY-l)KB: вьlключаmелu на2рузкu в яч. М 2 - 7; РВ яч. Ns ]-8 u

uспьlmанuе кабельньtх лuнuй в яч, Ng 2,4,5,7.
РУ-0,4кВ авmомаmuческuе вьlключаmелu яч. Ns 3,]0,] ]; рубuльнuкu
яч. J\Гs]-3, 5-7, 9-] I.
Испьtmанuя конmура заземленuя. Рабоmы вьlполнялuсь по H/d Np73,

74.

|2,06.20|9 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньtх соединений

05.12.20l9 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньtх соединений

22,06,2020 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньIх соединений

07.12.2020 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений
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,Щанные о заземляющем устройстве

заземлители ЗаземляющаJI проводка

,Щиаметр ,Щлина К-во Шины контура ответственt{ые Заземление нейтрали тр-ра

Мате-
риал

Сече
ние

!ри
на

Мате-
риал

сечен
ие

,Щлина Пробив.
предохран.

глухое

Угловое
железо
50х5Oх5

мм

2,7 м 12 шт Полосов,
Железо

40х4
мм

43,1
м

глухозiвемленн
ая

Ток замыкания на землю, А
.Щопуст.
сопрот.
заземл.

Сопротивление заземления по замерам

1 985г 2007г 2013г г г г г
4ом |,44

ом
1,95
ом

l,з
ом

Проверил главный инженер
МУП <Троицкая электросеть)

составил начальник Пто
МУП <Троицкая электросеть)

Алексеев Е.В
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Карнаухова Ж.В.й7


