
Предприятие муп

Паспорт закрытого трансформаторного пункта

наименование тп _ 511 местонахождение ул. Октябрьскийпг.,,пет. поликлиника

Тип к_42_ Инвентарный Ns 00,72-(тп_521)_к
Год ввода в эксплуатацию 1987 Собственник МУП <Троицкая электросеть)

Характеристика строительной части
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Стен кирпич

.Щлина 9,з5 м Пола цемент
Ширина 4,65 м Перекрытий Nсlб плиты
Высота 3,80 м [верей метаJIлические
Площадь 4З,47 м2 Крыши мягкаJI

Перегородок кирпич

количество
вводов
в_н

Воздушных количество
вводов
н-н

Воздушных
Число
ячеек

Щля тр-ров 2

Масл. выкл

Кабельных 4 Кабельных 9 .Щругие 6

электросеть)



Характеристика основного оборулования

1. Силовыетрансформаторы

2. Ячейки высокого напряжения

3, Ячейки низкого напряжения

Подстанционный номер т-1 т-2
Заводской J\b з52991' з52992
Тип тмз тмз
МОЩНОСТЬ, КВА 630 630
Напряжение, кВ 10/0.4 l0/0.4

Номинальнiш сила тока, А
н-н 910 9l0
в-н з6,з з6,з

ток плавкой вставки
предохранителя, А

н-н
в-н 50 50

JФ паспорта

[ата изготовления 13.08.98 13.08.98

.Щата установки 15.11.01 l 5.1 1 .0l
!ата снятия
Причина снятия

Ns
п/п

Тип Присоединение
Коммутационный

аппарат
Привод Примечание

1 ксо - 366 Ввод T-l внр-10/400 пр_17
1а ЗН 1 секции рвз - 10/400 пр_10
2 ксо _ 366 Ввод Т-2 внр-10/400 пр-l7
2а ЗН 2 секции рвз - 10/400 пр_l0
J ксо _ 366 тп _ 523 BHP-l0/400 пр_17
4 ксо _ збб ВводсРП-Збф15 внр-10/400 пр-l7
5 ксо _ 366 ВводсРП-36ф4 внр-10/400 пр-17
6 ксо - збб тп_ 522 внр-10/400 пр_17

Jф
пlп

Тип исполнение Коммутационный аппарат Примечание

1 що-70-2-03уз линеинЕUI

2 що-70-1-32уз ввод Т-2 вА 55-43/l600A

що-70-1-32уз ввод Т-1 вА 55-43/1бOOА

4 що-70-2-03уз линейная
5 що-70-2-0зуз линейная
6 що-70-2-03уз линеиная
7 що-70-1-71уз секционная Р - 1000а

8 що-70_1-41уз Уличное освещение

2

J



Эксплуатационные сведения

.Щата .Щанные о повреждениях, ремонтах и чистках Подпись
22.08.2006 Капита_пьный ремонт оборудования по графику ППР
|7.07.2009 Текущий ремонт оборудования по графику ППР
09.08.20l0 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

KoHTaKTHbIx соединений.
03.02,2011 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

KoHTaKTHьD( соединений.
10.05.201l
07.06.2011

Установка в РУ-0,4 яч.Jф 3 (ввод Т-1) зав.Nч10607456, яч.J\Ъ2 (ввод Т-
2) зав.J\Ъl0603895- ВА 55-43 (2шт) и РЕ-19-44 (2 шт.) по плану
капитаJIьного ремонта на 201 1г. Работы произведены по н/д Ns 1 16,

lз7.
31,08.201 1 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

контактньгх соединений.
0I.02,201,2 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

контактньIх соединений.
капитальный ремон

29,05.|2 РУ-]0кВ: вьlключаmелu наzрузкu в яч. Ng I, 2, 3, 4, 5, б; РВ яч. Ns ], 2,

3, 4, 5, 6, ]а, 2а u uспьlmанuе кабельньtх лuнuй в яч. М 3,4, 5,б.

РУ-0,4кВ авmомаmuческuе выключаmелu яч. М 2,3, рубuльнuкu яч. Ns
], 2, 3, 4, 5, б, 7. Рабоmы вьtполнялuсь по н/d Ns 90, 9L

06.08.2012 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньtх соединений.

04.02.201.з Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений

09.08.201з Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньIх соединений.

24,02.2014 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений.

05.08.2014 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньIх соединений.

1-31.05.15 Текущий ремонт Jфl,2 н/д J'ф88

1-31.08.15 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньтх соединений.

|-29.02.1б Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений

|-29.02,|6 Монтаж цепей управления ЦА н/д Jф24

1-3 1 .08.1б Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньж соединений

09.02.201,7 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений

l6.08.2017 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньтх соединений

08.02.2018 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньtх

27.06.20|8 l, н/д Jф106

06.07.2018 капитальный ремонт по графику Ппр:
РУ-l0кВ: вьtключаmелч наzрузкu в яч. Ns l- 6; РВ яч. J\b ]а,2а,]-б u

uспыmанuе кабельньlх лuнuй в яч. Ns 3-6.

РУ-0,4кВ авmомаmчческuе вьlключаmелu яч. Nе 2, 3; рубuльнuкu яч.

Ns]-7,

J

ремонт трансформатора Nч 1,2



Испыmанuя конmура зазеu,rленuя, Рабоmы вьlполнялuсь по H/d Ml2l ,

] 22.

!ата .Щанные о повреждениях, ремонтах и чистках Подпись
15.08.2018 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур

контактньIх соединений

.Щекабрь
201 8

РУ-l0кВ: яч.З, 5 - монтаж в/в концевых муфт по плану Капита:lьного
ремонта 2018г.

07.02,20|9 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений

20.02,2019 Текущий ремонт трансформатора Jф2 по распоряжению Jф14.
l4.03.2019 РУ-0,4кВ яч.Ns7 замена секционного рубильника, по распоряжению

N919.

l9.04.20l9 РУ-0,4кВ: яч.|,4 отсоединение жил н/в кабелей, по распоряжению
J\ъ33

06.08.2019 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
контактньIх соединений

06.02.2020 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений

20.08.2020 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений

08.02.2021 Осмотр ТП по графику ППР, в том числе контроль температур
KoHTaKTHbIx соединений

2|.05.2021, Текущий ремонт трансформаторов Т-1' цJ-2, по нlд67

4



,Щанные о заземляющем устройстве

заземлители Заземляющtш проводка
,Щиаметр .Щлина К-во Шины контура ответственные Заземление нейтрали тр-ра

Мате-
риirл

Сече
ние

fuи
на

Мате-
риал

сечен
ие

.Щлина Пробив.
предохран.

глухое

Сталь
угловая
50х5Oх5

мм

3м 8шт Сталь
полосов

40х4
мм

44,9
м

Глухозаземлен
ная стаJIь

полосовая 40х4
мм

Ток замыкания на землю, А
Щопуст
сопрот.
зЕвемл.

Сопротивление заземления по замерам

1 978г 2006г 2012г 20l 8г г г г
4ом 0,5

ом
2,57
ом

1,5

ом
l,,7|
ом

Проверил главный инженер
МУП <Троицкая электросеть)

составил начtшьник Пто
МУП <Троицкая электросеть> Ш?

Алексеев Е.В.

Карнаухова Ж.В
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