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fl испетчерск.наимен.объекга
(Напряжение,кВ)
Место расположения
Дата последнего ремонта
по состоянию на

обо вания: В РУ

Акт
обследования РУ-0,4кВ ТП-519

от 23 ноября 2020r.
тп-5l9

l0
г. Троичк микрорайон "В" (около д.41)

23 ноя 2020r

кВ панели

Прелседатель

члены комиссии:

Гл.инlкенер

Старший мастер

Старший диспегчер

нечальник Пто

Бухгалтер I кат.

ёz-l

А.Н. Чернышов

Н.А. Кашаев

Ж.В. Карнаухова

Н.Р.Урмакер

В mом чuсле, маmерчалы u элекmрооборуdованuе

кабель(марка) l'Y-l0KB PY-0,1KB mр-р кВД

Проmяэкен.

(м)

Гоd BBoda Бuлансовая

сп-п|ь

оспtаmочная

сrfl-mь опорьt (ulm)

Инвенmарн,

номер
7 8 9 102 3 1 j б]

що-70198б

Обследованием установлено
Харакmер повреJкOенuй

панели ЩО-70, ное в эксплуатацию в 1986 голу, уже неМора,тьно и технически устаревшее оборудование

соответствует совресенным техническим требованиям по исполнению надежности и безопасности

обслуживания.
При нагрузках ниже номинЕцьных происходит нагрев контактных соединений рубильников и пинцетов предохранителей.

Из-за больших габаритных размеров отсутствует возможность дополнитсльных панелей для подкJIючение

новых абонентов.
Так же отсутствует возможность устанавливать в панелях трансформатоы тока для работы АСКУЭ,

Перечень маmерuалов 0ля ремонmа
Наuменованuе (марка, muп) Еd.uзм. Кол-во

l.Выполнить демонтаж панелей ЩО-70 пеанели Що-70 шт 9

2. Выполнить монтаж пеанели ЩО-70 шт l0

Прuмечанuя Замена панелей РУ-0,4кВ на панели ЩО-70 повысит безопасность обслужива'rtия

оборудования и увеличит надежность элекrроснабжения потребителей,

3АКЛЮЧЕНИЕ КоМИССИИ:
ХАРЛКТЕР РЛБОТ ОТНОСИТСЯ К

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ
рЕмонт
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