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Нашиенование предпри;IтиJI: МУП <Троицкая элекгросетьD, г.Москва, г.о.Троrгчк.

Состав комиссии. _;

Председатель: Главный инженер
МУП кТроицкiц электросеть) Алексеев Е.В.

Члены комиссии: Старший диспетчер
МУП кТроицкtи электросеть) Кашаев Н.А.
начальник Пто
МУП <Троицк:ш электросетьD Карнаухова Ж.В.
Старший мастер
МУП <Троицкzul электросетьD Чернышов А.Н.
Генераltьный директор
ООО кТСГ-ТРЕйД) Горохов Р.Ю.
Представитель
мту Ростехнадзора

,Щата составления Акта < 10 > rдоля 2020 г.

1. Общие сведения об электроустановке:
Полное наименование РУ-0,4 кВ mрансформаmорной поOсmанцuu ТП-5 22.

Принадлежн ость; МУП к Троuцкая элекmросе mь ).

Адрес: z.MocKBa, z.о.Троuцк, ул. Окmябрьскuй пр., d. 15

Руковоdumель экслrлуаmuруюtцеZо поdразdеленuя, mелефон, аdрес: сmарuluЙ масmер МУП
к Троuцкая элекmрос е mь > Черньtшов Д. Н., m. 8 Q 9 5 ) 8 5 l - 0 3 - 5 4 -

характеристика электроустановки Сшювое оборуdованuе смонmuровано в закрыmь.х ячейках

що-70 -8шm.: чеmыре лuнейньIе, odHa Улuчное освеulенuе, dве ввоdные, odHa секцuонная.

Год ввода в эксrrц/атацию - 1990 z.

Режим работы оборудования| заZрузка dо 21% оm ноh|uнсlльной в зll,vнее вреfutя u dо 9% в леmнее

вреJvrя.

Установленнzlя мощность электрооборудования: 2 х 630 кВА.
техническое состояние электроустановки: уdовлеmворumельное.

2. Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по

техническому освидетельствованию экслtлуаmацuоннм dоку*tенmацuя, dокуtчtенmацuя по

провеdенuЮ капumсшьнОло u mекуlЦеZо ремонmов лutаново-преdупреdumельных рабоm, оmчеmьt о

провеdенuu uспьtmанuй, свеdенtля об аварuях, оmключенлlrlх u uнцudенmах.

3. Группы в соответствии с Программой То сеmевое элекmрооборуdованuе сроком слуэюбьt do 45

леm с нормшльны]l1 реilсuл|ом рабоmы.

4. Рекомендация по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной
программой по То: сuловое оборуdованuе РУ-0/4кВ тп-522 в mехнuческu асправном

сосmDянллrl, но mехнолоzuческu ycmapano, не оmвечаеm современньшl mребованuялl mехнuкu

безопасносmu прu экспJrуаmацuu u не обеспечuваеm Hadatcшozo элекmроснабlсенuя
поmребumелей-

5. Зак;lючение комиссии по доttуску к эксплуатации элекпrроусmановка peKoMeHdoBaшa к

реконсmрукцuа-
6. Срок очередного технического
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