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!испетчерск.наимен.объекта
(Напряжение,кВ)
Место расположения
Дата последнего ремонта
по состоянию на

председатель

Акт
обследования РУ-0,4кВ ТП

от 23 ноября 2020r.

в кВ

тп-522
l0

г. Троицк, Октябрьякий проспект (около д.l5)

2з 2020г

влено Ilанели
,70

Е.В.Алексеев

А.Н. Чернышов

Н.А. Кашаев

-522

{

члены комиссии:

Гл.инхсенер

Старrлий мастер

Старший диспетчер

начальник Пто

Бухгалтер I кат.

_ДВ. Карнаухова

Н.Р.Урмакер

В mом чuсле, мапrерuалы u элекmрооборуdовапuеИнвенпшрн.

номер

Пропtяжен,

(м)

Гоd BBoda Бuлансовuя

сm-пlь

оспшmочная

сlrl-пlь опорьt (lltпt) кабель(маркч) РУ-1()кR l'Y!,1KB mр-р кRА

2 3 j б 7 8 9 ]()

l 990

обследованием yстановлено:
Ха ра кmер повреJrсОепu й

Морально и техt{ически устаревшее оборулование панели Ii{0-70, сданное в эксплуатацию в l990 году, уже не
соответствует совресенным техническим требованиям по конструктивному исполнению, надежности и безопасности
обслуживания,
ГIри нагрузках ниже номинil,,Iьных происходит нагрев контактных соединений рубильников и пинцетов ttредохранителей
Из-за бо.тьших габаритных рЕвмеров отсутствует возможность установки дополнительных панелей для подключение
новых абонентов.
Так же отсутствует возможность устанавливать в панелях трансформатоы тока для работы АСКУЭ.

Перечень рабоm по воссmанорвленuю (преdлженuя
комuссuu)

Перечень маmерuшлов dля ремонtпа
Наuменованuе (марка, muп) Еd.uз"цl. Кол-во

l .Выполнить демонтаж панелей ЩО-70 панели Шо_70 шт 8

2. Выполнить монтаж IIанели Шо-70 UJT 8

Прuмечанuя Замена панелей РУ-0,4кВ на панели ЩО-70 повысит безопасность обслуживания
оборудования и yвеличит надежность электроснабжения потребителей.

ЗДКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:
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