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АРХПРОЕКТ
Производственно-строительная компан ия

Юрилический адрес: l08840, г. Москва, г, Троиuк, ул, Троиuкий бульвар, лом 6, помещение 2l, инн/кпП 112з5962l I/775l0l00l, Р/счёт NС

40i028l07000420OlTSZ " оло (УРдЛСиБD г. Москва, Корр./счёт з0l0l8l0l00000000787, Бик 0445?518,7, Р/счет N! 40702El052400000l94l в АКБ
кДБСОЛЮТ БДНКD IIДО, г, Москва, Корр./счет 30l0l8l0500000000976, БИК 044525976, Тел: 8(495) 840-40-40

Исх. Ns -.lуtr ,Щиректору MYI-I
к'Гроиuкая Электросеть>

Воробьевой А. П.
от Zl. /2.2020
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Гtрошу Вас рассмотреть возможность корректировки Технических условиЙ на

подключение, выдаIIных в соответствии с Щоговором J\Ъ тп/20-02-| |2 от 29,10.2020 .

1. Требуемая установленнiu{ мощность - 530 кВт;

2. Количество филеров на ТП - З;

3. Фидер },{Ь1 (IIех Nsl) * кабель 4х240 (алrоминий), установленная мощIIость -
l 55 кВт, ток Irагрузки - 250 А, коэффиI(иент перегрузки - 1,25, автомат I{a I]водIIой панели -
250xl ,25 --- 32О л, автомагический выклIочатель на фидере от ТП - 630 А;

4. Фидер JФ2 (I{ex J\Ъ2) - кабель 4х240 (а,rюминий), установленная мощность -
270 кВт, ток нагрузки - 450 А, коэффициеIIт перегрузки * 1,25, автомат IIа вволной панели -
450х1 ,25 --- 630 А, автоматический выклIочатель на фидере от ТП - 800 Д;

5. Фидер Nчз (дБк и проек.гируемый цех) _ кабель 4х50 (апомиIIий),

установJIенная мощность -75 кВт, ток IIагрузки - |25 А, коэффициент перегрузки * 1,25,

автомат I{a вводной паIIели * 125xl ,25 ---,lб0 А, автоматический выкJIIочатель на фидере о,г

TII - 250 А;
6. ФидеР Nч4 (РезеРв) - автоМатический выключатель на фидере от ТП -250 А;

['е н е paltbH ый d uрекmо р
ооо кАРХПРоЕКl'л д.Е.

Исп, Тележников А.В
(903) 712-79-26
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