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Акт
технического освидетельствования электроустановки с истекшим

установленным нормативно-технической документацией сроком стrужбы

Наименование предприятия МУП <<Троrrцкая электросеть>>, г.Москва, г.о.Троицк

состав компссии.
Председатель:

члены комиссии:
Алексеев Е.В.

Кашаев Н.А.

Карнаухова Ж.В

Чернышов А.Н.

Горохов Р.Ю.

Главный инженер
МУП кТроицкая электросеть))
Старший диспетчер
МУП кТроицкая электросеть))
начальник Пто
МУП кТроицкая электросеть))
Старший мастер
МУП <Троицкая электросеть)
Генеральный директор
ООО (ТСГ-ТРЕИД)
Представитель
МТУ Ростехнадзора /ё'zrar-za*-,,/J в

,Щ,атасоставления Акта < 10 > июля 2020г.

l. Общие сведения об электроустановке:
Полное наименован ие РУ-0,4кВ mрансформаmорно й поdсmанцuа ТП- 5 1 9.

Принадлежность: МУП кТроuцкая элекmросеmьD.

Алрес: z.MocKBa, z.о.Троuцк, м-н <В> эю/d В - 41.

Руковоdumель эксплуаmuруюu,рlо поdразdеленuя, mелефон, аdрес: сmаршuЙ л,tасmер МУП
к Троuцкая эле кmрос е mь l Черньluлов Д. Н., m. 8 (4 9 5 ) 8 5 l - 0 3 - 5 4.

характеристика электроустановки,. Сuловое оборуdованuе с]ионmuровано в закрыmых ячейках

ЩО-70 -9шm.: пяmь лuнейных, dBe ввоdньtе, оdна секцuонная, odHa Улuчное освеu|енuе.

Год ввода в эксплуатацию - 1986 z.

Режим работы оборудования заZрузка do 21% оm ноJйlлнсtльной в зltfuIнее время u dо 9о% в леmнее

время.
Установленн.lя мощность электрооборудования: 2 х 630 кВА.
Техническое состояние электроустановки: уdовлеmворumельное.

2. Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по

техническому освидетельствованию:. эксплуаmацuонная dокуменmацuя, dокуменmацuя по

провеdенuю капumальноZо u meKyulezo ремонmов планово-преdупреdumельных рабоm, оmчеmы о

провеdенuu uспьtmанuй, свеdенuя об аварtlях, оmlоlюченuях u uнцudенmrпс.

3. Группы в соответствии с Программой ТО сеmевое элекmрооборуdованuе срокол| слуэtсбы do 45

леm с нормсlльным реJ!слtмом рабоmьt.

4. Рекомендация по дrrльнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной
программой по То: clлlonoe оборуdованuе РУ-0,4кВ тп-5 19 в mехнuческu uсправном

сосmоянtлll, но mехноло?ацескu усmарело, не оmвечаеm современньul mребованuям mехнuкu
безопасносmu прu эксплуаmацuu а не обеспечuваеm HaleжcHozo элекmроснабекеная
поmребumелей.

5. Зак.гlючение комиссии по доtIуску к эксплуатации. элекmроусmановка peKoMeHdoBaшa к
реконсmрукцulL



6. Срок очередного технического освидетельствования:. 2025 zоd-

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Генеральный
ооо кТСГ-'

Представитель
МТУ Ростехнадзора

Ф.и.о.
Карнаухова Ж.В.

Ф.и.о.
Чернышов А.Н.

Ф.и,о.

Горохов Р.Ю.
Ф.и.о.

ияспсrtoр 1Z
Ф.и.о.

чтсг.трЕ

Алексеев Е.В.
Ф.и.о.

Кашаев Н.А.


