
Утверяqдаю

Акт
технического освидетельствования электроустановки с истекшим ,. -

установленным нормативно-технической документацией сроком сJryжбы

Наименование предприятия: муП <<Троицкая электросеть>), г.Москва, г.о.Троицк.

состав комисспп.
Председатель:

электросеть))

Ворфьева

(

члены комиссии:

.Щата составления Акта к l0 > июля 2020г.

1. Общие сведения об электроустановке:
Полное наименован ие. РУ-0,4 кВ mрансформаmорно й поdсmанцаа ТП- 5 3 3.
Принадлежность: МУП кТроuцкая элекmросеmьD.
Адрес: 2.Москва, е.о.Троuцк, Ко.мсомольскuй проезd d. 3.
Руков оdumель эксплуаmuруюIце ?о поdр аз d ел енuя, mеле ф он, adp e c ; сmарuлuй масmер МУп
к Троuцкм элекmр о с еmь > Черньtuлов д. Н., m. 8 (4 9 5) 8 5 1 - 0 3 - 5 4.
характеристика электроустановкиi сшповое оборуоованuе смонmuровано в закрыmьlх ячейках
ЩО-59 - 3шm.: dве лuнейньtе, оdна ввоОная,
Ввод в эксплуатацию - 1935 е.

Режим работы оборудования; заZрузка dо 15% оm номuнсиьной в зllмнее время ч dо t0% в
леmнее время.
Установленная мощность электрооборудования: 1 х 400 кВА.
техническое состояние электроустановки: уdовлеmворumельное.

2. Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по
техническому освидетельствованию: эксплуаmацuоннсп dокуменmацuя, dокуменmацuяпо
провеdенuю капumсuьноZо u mекуlцеaо ремонmов п]lаново-преdупреdumельных рабоm, оmчеmьt о
провеdенuu uспьtmанuй, свеdенuя об аварuях, оmlаlюченuях u uнцudенmах.

3. Группы в соответствии с Программой ТО сеmевое элекmрооборуdованuе сроком слуасбьt более
55 леm с HopшcabHbtш peэtcuJl,чow рабоmьt.

4. Рекомендация по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной
программой по То: cuJloBoe оборуOованuе РУ-0/4кВ тп-533 в mехнчческч uсправном
сосmоянuu, но mежноло?uческu усmарело, не оmвечаеm coBpeMeHHbtM mребованаям mexщllqu
безопасносmu прu эксплуаmацuu u не обеспечuваеm наDеlrcноzо элекmроснабuсенuя
поmребumелей

5, Заключение комиссии по догryску к эксшtуатации: элекmроусmановка pe1oдeHdoBaHa к

Главный инженер
МУП кТроицкая электросеть)
Старший диспетчер
МУП кТроицкая электросеть)
начальник Пто
МУП кТроицкая электросеть)
Старший мастер
МУП <Троицкая электросеть)
Генера.пьный директор
ООО (ТСГ_ТРЕЙДD
Представитель
МТУ Ростехнадзора

Алексеев Е.В.

Кашаев Н.А.

Карнаухова Ж.В.

ЧернышовА.Н.

Горохов Р.Ю.
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реконсmрукцuu-

6. Срок очередного технического освидетельствования 2022 zоd.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Генеральный
ооо кТСГ

Представитель
МТУ Ростехнадзора

подпись

Алексеев Е.В.
Ф.и.о.

Кашаqв Н.А.
Ф.и.о,

Карна}rхова Ж.В.
Ф.и.о.

Чернышов А.Н.
Ф.и.о.

Гопохов р.ю.
Ф.и.о.

ияспекюр r<
Ф.и.о
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