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,Щополнительное соглашение J\} 3
к договору об осуществлении технологического прпсоединения

к электрическпм сетям ЛЬ ИА-12-305-1380(9|2339) от 19.07.2012г.

г. Москва 0 1, 03, 2021

Публичное акционерное общество <<Россети Московский регион>> (да;lее - <Сетевая ор-
ганизация>), в лице директора департамента реализации ТП крупных потребителей Милякова
Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности Jr{b б/н от 28.08.2020 г., с од-
ной стороны, и

МуниципаJIьное унитарное предприятие дальнейшем -

<<Заявитель>>), в лице ,/fб ( /l-/.r lZы

действующего(ей) на основании
с другой стороны, вместе именуемые KCTopoHbD>, закJIючили настоfiIIее дополнительное согла-
шение к договору Л} ИА-12-305-1380(912339) от 19.07.2012г. (лалее - ,Щоговор) о следующем:

1. В соответствии с изменениями, внесенными в rIредительные документы Сетевой ор-
ганизации (запись Ns 2207706755584 от 24.07.2020 t. в реестре юридических лиц Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой сrryжбы J\Ъ 46 по г. Москве) Стороны пришли к соглашению
изменить в.Щоговоре NЬ ИА-12-305-1380(912339) от |9.07.2012г. наименование Сетевой органи-
зации на Публичное акционерное общество <Россети Московский регион> (ПАО <Россети Мос-
ковский регион>).

2. Стороны пришли к соглашению Технические условия J\Ъ И-l7-00-|412681125 - анну-
лировать. Технические условия J\lЪ И-21-00-2595З3l|25 - принять к испоJIнению. Технические ус-
ловия J\Ъ И-21-00-25953З1125 считать Приложением J\Ъ 1 к.Щоговору JФ ИА-12-305-1380(912339)
от 19.07.2012г.

3. Стороны пришли к соглaшению о продлении срока действия.Щоговора Л} ИА-12-305-
1380(912339) от 19.07.20l2r., а так же обязатеrъств по технологическому присоединению со сто-

роны ПАО <Россети Московский регион) и За_шителя до 18.02.2022r.
4. Настоящее дополнительное соглашение к !оговору ЛЪ ИА-12-305-1380(912339) от

|9.07.2012г. составлено в двух экземпJuIрах по одному дJuI каждой из Сторон и вступает в силу с
дЕIты его подписания обеими Сторонами.

5. В остальном Щоговор ЛЬ ИА-12-305-1380(912339) от 19.07.20|2г. остается без изме-
нений.

Подписи сторон:
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Технпческие условпя
на теIноJlоrпческое пршсоедпнение к электрпческпм сетям

IIАО <<Россети Московский регион>
энергопрпнпмающпх устройств

МУП <<Троицкая элекгросегы)

1. Наименование энергопринимaлющю( усгройсrв зzцвIlтеJuI: энергопрпппмающие
устройства.
2. Наименование и место нахождения объеюов, в цеJutх элекгроснабженшI KoTopbD(

осуществJиется технологическое присоединение знергопринимающю( усгройсгв зluвЕтеJи:
энGрrоприниDtлющие устройства, 142791, Москва г, Троицк г..
3. Максимшrьнrш мощность присоединяемьD( энергопринимalющlо< устройсгв зIUIвитеJIя

cocTaBJuIeT: 2 160 кВт, в том чпспе по этапам:
3.1. 1 этап (очерель): 1 440 кВт;
3.2.2 этап (очередь): 2 160 кВт.
4. Категория надежности: вторая.
5. Класс напряжения электрических сgгей, к которым осуществJIяется технологическое
присоединение: 10 кВ.
6. Срок выполнения мероприягий по техIlологическому присоединению: устанавливается
в соответствии с дополнrггельным соглашением к Щоювору об осуществлении
технологического присоединения.
7. Точки присоединения и распределение максимalльной мощноgги по каждой точке
присоединения ýказанное распределение максимальной мощности по точкам присоединенлuI
явJIяется условным, факгическое распределение максимальной мощности можfi отличаться от

указанног0 в зависимости от режима работы энергосистемы):
1этап:
7.1. 1 точка - ячейка ф.ЛЬ10 1А секциш РУ-10 кВ ПС ЛЪ377 22ll|l0l|0lб кВ Лесная (ПС 220
кВ Лесная) - 720 кВт;
7.2. 2 точка - ячейка ф.JФ28 2А секции РУ-10 кВ ПС ЛЬ377 220ll|0110/6 кВ Лесная (ПС 220
кВ Лесная) - 720 кВт;
2 этап:
7.3. 1 точка - ячейка ф.JФ10 1А секцип РУ-10 кВ ПС ЛЬ377 220lll0l|0lб кВ Лесная (ПС 220
кВ Лесная) - 720 кВт;
7.4. 2 точка - ячейка ф.Лi28 2А секции РУ-10 кВ ПС Л!377 220lll0ll0lб кВ Лесная (ПС 220
кВ Лесная) - 720 кВт;
7.5. 3 точка - вновь сооружаемая ячейка сещии РУ-10 кВ ПС ЛЪ377 220lll0ll0lб llB
Лесная (ПС 220 кВ Лесная) - 720 кВт.
8. Основной исrочник питания: ПС JY9377 2201110l|0/6 кВ Лесная (ПС 220 кВ Лесная).
9. Резервный источник питания: ПС ЛЬ377 220lll0ll0lб кВ Лесная (ПС 220 кВ Лесная).
10. ПАО <Россgги Московский регион)) выполнить:
10.1. Мероприятия, выпоJIIяемые ПАО <Россgги Московский регион> за счет средств платы
за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического
присоединения:
1 этап (очередь).
10.1.1. Отсугствуют.
2 этап (очередь).
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10.1.2. Отсутствуют.
10.2. Мероприяги4 выполняемые ПАО <<Россgги Московский регион) за счет средств
инвестиционной сосгавляющей тарифа на передачу элекгроэнергии и нюбходимые для
осуществления технологическою приФединения.
1 этап (очерель).
10.2.1. Огсугствуют.
2 этап (очередь).
10.2.2. Установить и наJIlдпть одшу линейную ячейку на секции шпlt в РУ-10 кВ ПС
Np3'77 220l110ll0lб кВ Лесная (ПС 220 кВ Лесная).
10.3. Предусмотреть техническую возможIlость rIастия нагрузки Змвrгеля в реrшизации
управJuпощих воздейсгвий ПА (АtР).
10.4. Що ввода объекюв в рабоry, ПАО <Фоссgги Московский регион) необходимо провести
проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом
кmорой явJIrlется Акг о выполнении технических условий (этапов технических условий),
подписываемый ПАО <Россgги Московский регион) и Змвrгелем.
11. Заявrгелювыполнить:
11.1. Мероприяrия, выполЕяемые Заявrтелем и необходимые для осуществления
технологическою присоединения :

1 этап (очередь).
11.1.1. Запроекгировать rt построить необходшмое количество РП, РТП (ТП)-10 кВ. Тшп и
количество опредепить проектом. В РТП (ТП)-10 кВ смокгировать трансформаторы
10/0,4 кВ суммарвой мощностью согласно проеtýгу. Запитать новые РП, РТП (ТП}r0 кВ
от точек присоединенпя п}rгем строштеJIьсгва ЛЭП / ВЛ / КII-10 кВ. Точную ллину
трассы, марку и сечение провода / кабшя опредепить проектом;
11.1.2. Выполнить монтаrк приемного устройства, в том чисJrе прпборов учета и
аппаратов защиты, обеспечпвающих контрtl.пь веJtпчtlпы максимальпой мощностп;
11.1.3. Запрещается замыканпе в трашзrrт элемеllтов элекгрической сети Заявитнlя,
работающих раздеJtьно от разных источников элеlстроснабжения при пормаJIьном

реrкимс эксплуiтацши.
2 этап (очерель).
11.1.4. 3апроектпровать п построить необходимое колпчество РП, РТП (ТП)-10 кВ. Тип н
количество опредеJtить проекго}t. В РТП (ТП)-10 кВ смонтировать трапсформаторы
10/0,4 кВ суммарной мочIностью согласно проеtсгу. Запитать новые РП, РТП (ТП)-10 кВ
от точек присоедипенпя путем строптеJIьства ЛЭП / ВЛ / КЛ-10 кВ. Точную д.гIину
трассы, марку п сечепие провода / кабе.пя опредеJtить проектом;
11.1.5. Выполнпть монтаж прttемного устройства, в том числе приборов учета и
аппаратов защпты, обеспечпвающпх контроJIь веJlичины максимальной мощности;
11.1.б. Запрещается замыкание в транзит элемеятов электрпческоЙ сетп Заявпте;rя,

работающих разднIьно от разпых источников элеrсгроснабrкения при вормаJIьном
perkш}te эксплуатации.
11.2. Разработать проекгЕую (рабочую) документацию вЕугреннего элекгроснабжения
объекга на основе Гралосгроrгельного кодекса, ПУЭ и НТ,Щ (прелусмотрсгь мероприятия по

установке приборов yieтa элекгроэпергии, усгройств релейной защ}тты и автоматики,
телемеханики и комрrугационньж аппаратов), в случае, если в соответствии с
законодательством РФ о фадостроltrельной деrгельности разработка проекгной докумеЕгации
яв ляется обязательной.
11.З, Выполнlтгь мероприrттиJI по органк}ации rrета электроэнергии по вновь сооружаемым
(рекопсгруируемым) объекгам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления
Правительства РФ Ns 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией,

указанной в типовьrх технических решениях по организации у{ета элекгроэнергии,

ра:}мещенной ва сайте ПАО "Росссги Московский регион" (http://utp.rossetimr.ru/).

11.4. Проекгом определить необходимосгь установки усгройсгв компенсации реаrгивной
мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подкJIючения. Усгройсгва
компенсации реакгивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивнОй
мощности в точках присоединения энергопринимаюцпх устройств Змвrтгеля напряжением 10

кВ не выше 0,а (tg rр меньше или равно 0,4).



11,5. В случае необходимости разработки проекга в соответствии с требованиями,

указанными в ц/нкте 11.2 наgгоящих технических условий, принимаемые на стадии
проекгирования технические решения, а так же сам проект вIý/треннего элекгроснабжения
Заявителя, согласовать с филиalлом ПАО "Россgги Московский регион" Еовая Москва.
11.6. В случае Еаличия нагрузок, искiDкающих форму кривой элекгрического тока и
вьвывающих несимметрию напря)кения в ючкilх присоединения, установить в элекгрических
сетях Заявителя фильцокомпенсир},ющие устройства, искJIючающие }rхудшение качества
электроэнергии в соответств}м с ГОСТ З2l44-20lЗ, а также средства измерения и регистрации
качества элекгроэнергии и соотношени-я потебления аrгивной и реаrгивной мощности с
передачей указанной информации в ПАО "Россgги Московский регион".
11.7. !ря элекФоснабжения электроприемников, относящихся к первой категории
надежности, внезапный перерыв снабжения элекгрической энергией KoTopbD( может пошIечь

угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасноgrи либо безопасноgги государства,
Заявитель обеспечиваgг установку автовомньD( резервньж источников п!lтаЕия или

резервирование вышеуказанньtх электроприемников по внугренней сgги Змв!rrеля. При
установке автономньж резервньж источников пI4тавия Змвrгель обязан поддерживать

устанавливаемые авmномные резервные иgгочники питания в ФстOянии готовности к
использованию при возникновении внерегламеЕтньIх oгкJIючений, введеЕии аварийньrх
ограничений режима погребления электрической энергии (мощносги) или исполюовании
противоаварийной авmматики,
12. Общие тебования:
12.1. ПрисоединеЕие энергOпринимающt{х усгройсгв осуцествJuется к сgгям общег0
нд}наченIUt, обеспечиваюцим качество электроэнергии в соответсгвии с ГОСТ З2144-201З.
12.2. В слуItае если в ходе проектированиJI возникает необходимость частичною отступления
от технических условий, такие отступления подлежат согласовавию с IIАО "Россgrи
Московский регион", с коррекгировкой угвержденньтх технических условий.
12.3. Факгическое присоединение энергопринимаюцих устройств будет произведено после
осмотра (обследования) присоеди}яемых энергопринимающlтх усгройсгв должностным лицом

федерального органа исполнlrrельвой власти, осуществJIяющего федермьный
государственный энергегический надзор при участии ПАО "Россеги Московский регион" и
Заявителя и после выдачи уполномочевным федеральным органом исполнительной власги,
осуществJIяющим федеральный юсударственный энергегический надзор, рaх}решения на
догrуск в эксплуатацию объеrгов Змвrrгеля.
12.4. Насгоящий докумеrrг явJпется неотьемлемой частью ,Щоговора J',{b ИА-12-305-
1З80(912339) m 19 июля 20|2 r, об осуществлении технологического присоединения
эfiергопринимaющих устройств к электрической сgги и без заключения ,Щоговора явJlяется
недействительным и не создает никаких прав и/или обязанносгей.
12.5. Срок действия настоящиr( технических условий cocтaBJuleт 2 года со дЕя закJIючения
дополнитеJtьного соглашения к договору об осуществлении технологическою
присоединения к электрическим сетям,
12.6. Равее выданные техпические 5/сJIовия Л! И-17-00-147268/|25 аннулируются.

подпислно
ктронн

9'7 ее629
Начальник управления инженепною

обеспечения Тп ИА
А.М.Елиgгоаmв

ЛеЕrсов l1.-ts, 8 (495) 66240-70


